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Project : Inspectie Amsterdam Museum 

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam Kunst en Cultuur 
Rapportnummer : 38569 r01v01 

Datum : 2 april 2020 
Betreft : Inspectie houten constructiedelen Amsterdam Museum 

 
 
1 INLEIDING 

In verband met de voorgenomen transformatie van het Amsterdam Museum heeft Pieters 
Bouwtechniek als hoofdconstructeur van het transformatieplan Nebest B.V. benaderd voor een aantal 
visuele inspecties. Deze rapportage zal ingaan op de staat van de houten constructiedelen zoals 
aangetroffen op de inspectielocaties. 
 
 
2 VOORBEREIDING 

Voorafgaand aan de inspectie heeft Nebest samen met Pieters Bouwtechniek, de huisaannemer, de 
gemeente Amsterdam en de heer P. Jacobs (namens het Amsterdam Museum) de onderzoeks-
locaties bepaald. Deze locaties zijn aangetekend op plattegronden en een uniek nummer gegeven. 
Aanvullend hierop zijn door de architect (via gemeente Amsterdam) nog drie inspectielocaties 
opgegeven. De plattegronden met inspectielocaties en hun nummering zijn bijgesloten bij deze 
rapportage als bijlage. 
 
 
3 INSPECTIE 

Op 20 maart 2020 heeft de visuele inspectie plaatsgevonden in het Amsterdam Museum en zijn de 
inspectielocaties onder begeleiding van de heer P. Jacobs nagelopen. Dit is op handafstand en non-
destructief gebeurd. 
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4 SAMENVATTING 

Het algemene beeld is dat de houten constructiedelen in zeer goede staat verkeren. Veel van de  
geïnspecteerde balkkoppen die in het metselwerk zijn gelaten zijn in lood gewikkeld. Er zijn geen 
vochtmetingen gedaan omdat er geen actieve schimmelaantasting of (oude) vochtplekken zijn aan-
getroffen. Op de tweede verdieping zijn in de spanten enkele langsscheuren (figuur 3.1) en tekenen 
van niet-actieve insectenaantasting (figuur 3.2) waargenomen. Hieronder worden per inspectielocatie 
de bevindingen beschreven. Er zijn tijdens de inspectiedag enkele locaties komen te vervallen (of 
samengevoegd) omdat er vanuit is gegaan dat de betreffende detaillering hetzelfde zal zijn. In de 
bijlage zijn tekeningen bijgevoegd die aangeven waar de inspectielocaties zich bevinden. 
 
 

 
Figuur 4.1: Langsscheur in spant 

 

 
Figuur 4.2: Niet actieve insectenaantasting 
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4.1 Locatie 0.1 

Betreft locatie 0.1 de vloer van de eerste verdieping vanonder de passage geïnspecteerd zoals op de 
tekening in de bijlage is aangemerkt. 
Verticaal is hier de hoogte van de balk niet volledige meetbaar, maar deze is minimaal 230 mm met 
een breedte van 230 mm. De lengte van de oplegging van de balk op het metselwerk is 120 mm. Er 
zijn hier geen schades aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.3: Locatie 0.1 

 

 
Figuur 4.4: Detailopname 

 

 
Figuur 4.5: Detailopname 

 

 
Figuur 4.6: Oplegging 
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4.2 Locatie 1.1.A 

Betreft locatie 1.1 zoals op de tekening in de bijlage is aangemerkt. Hier zijn twee plekken open 
gemaakt. De balk in de muur (hoofdbalk 300 x 220 mm, balk onder 190 x 95 mm) heeft een oplegging 
van 150 mm (in beide inspectiegaten gelijk). De latei boven het raam (190 x 95 mm) heeft een opleg-
ging van 110 mm. Er zijn hier geen schades aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.7: Locatie 1.1.A 

 

 
Figuur 4.8: Oplegging balk 

 

 
Figuur 4.9: Oplegging latei 

 

 
Figuur 4.10: Balkkop in lood. 
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4.3 Locatie 1.1.B 

Deze locatie is op de tekening ten zuidoosten van locatie 1.1 waar de tekst ‘latei oplegging’ is aan-
gemerkt. De balk (hoofdbalk 300 x 230 mm, balk onder 220 x 90 mm) heeft een langsscheur, de 
oplegging was hier niet goed te meten, maar lijkt minimaal 150 mm. Er zijn hier geen verdere schades 
aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.11: Locatie 1.1.B 

 

 
Figuur 4.12: Locatie 1.1.B 

 

 
Figuur 4.13: Detailopname 

 

 
Figuur 4.14: Langsscheur 
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4.4 Locatie 1.2 

De balk (hoofdbalk 230 x 160 mm, balk onder 140 x 65 mm) heeft een oplegging van minimaal 200 
mm, deze was niet goed te meten. Er zijn hier geen schades aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.15: Locatie 1.2 

 

 
Figuur 4.16: Detailopname 

 

 
Figuur 4.17: Detailopname 

 

 
Figuur 4.18: Oplegging 
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4.5 Locatie 1.3/1.4 

Locatie 1.3 is open gemaakt, locatie 1.4 niet omdat men er vanuit gaat dat het detail hetzelfde zal zijn. 
De balk (balk 330 x 210 mm) vertoont een langsscheur. De oplegging is 150 mm. Er zijn hier geen 
verdere schades aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.19: Locatie 1.3 

 

 
Figuur 4.20: Detailopname 

 

 
Figuur 4.21: Langsscheur 

 

 
Figuur 4.22: Oplegging 
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4.6 Locatie 1.5/1.6 

Locatie 1.6 is open gemaakt, locatie 1.5 niet omdat men er vanuit gaat dat het detail hetzelfde zal zijn. 
De balk (hoofdbalk 280 x 170 mm, balk onder 165 x 65 mm) heeft een oplegging van 150 mm. Er zijn 
hier geen schades aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.23: Detailopname 

 

 
Figuur 4.24: Detailopname 

 

 
Figuur 4.25: Detailopname 

 

 
Figuur 4.26: Oplegging 
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4.7 Locatie 1.8/1.9/1.10 

Locatie 1.10 is open gemaakt, locaties 1.8 en 1.9 niet omdat men er vanuit gaat dat het detail het-
zelfde zal zijn. De balk (300 x 210 mm) heeft een oplegging van 250 mm. Er zijn hier geen schades 
aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.27: Locatie 1.10 

 

 
Figuur 4.28: Detailopname 

 

 
Figuur 4.29: Detailopname 

 

 
Figuur 4.30: Oplegging 
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4.8 Locatie 2.1 

Aan het spantbeen (220 x 200 mm) zit een dwarsbalk waarin tekenen van niet actieve bruinrot aan-
wezig zijn. Dit deel is afgezaagd en heeft echter geen constructieve functie meer. De latei (190 x 190 
mm) ligt op balken (170 x 110 mm) waarvan de oplegging niet is vast te stellen. Er zijn hier geen 
verdere schades aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.31: Locatie 2.1 

 

 
Figuur 4.32: Niet constructief spantdeel met 
tekenen van niet-actieve bruinrot 

 

 
Figuur 4.33: Detailopname 

 

 
Figuur 4.34: Detailopname 
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4.9 Locatie 2.2/2.3 

Locatie 2.3 is open gemaakt, locatie 2.2 niet omdat men er vanuit gaat dat het detail hetzelfde zal zijn. 
Het spantbeen heeft een afmeting van 210 x 160 mm, de trekplaat 220 x 160 mm. Er zijn hier geen 
schades aan het hout waargenomen. 
 
 

 
Figuur 4.35: Locatie 2.3 

 

 
Figuur 4.36: Detailopname 

 

 
Figuur 4.37: Detailopname 

 
 
 

 
Figuur 4.38: Detailopname 
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Bijlage: Overzicht inspectielocaties 
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